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Abstract 

The Isfahan water treatment plant, with a final capacity of 12.5 cubic meters per second, is one of the 

largest water treatment plants in the Middle East. It has 10 sedimentation basins with a retention time 

ranging from 1.91 to 2.75 hours; each basin has a volume of 9172 cubic meters and a surface load of 14.2 

to 2.85 cubic meters per square meter per hour. This research was conducted to investigate the efficiency 

of the combined use of accelerator sedimentation basins equipped with tube settlers on a full and field 

scale. The goal was to achieve greater efficiency in improving the quality of output water and managing 

the reduction of water wastage, backwashing time wastage, as well as reducing the need for repairs and 

maintenance of treatment plant equipment. In this study, the accelerator sedimentation ponds related to 

two stream 1 clarifiers from the first phase of the treatment plant were equipped with rapid tubular settlers 

made of food-grade polypropylene. These settlers are hexagonal in shape with a hydraulic diameter of 50 

to 80 mm; placed at a 60-degree angle to the surface, and have a length of 90 cm. Stream 2 was operated 

without the simultaneous use of rapid tube settlers in the circuit. The amount of backwashing’s of filters, 

the number of times the aerators and backwashing pumps are engaged in the circuit, the amount of water 

wastage, and the time required for each wash in streams 1 and 2 were compared with each other. The 

results of this study showed that the number of times of reverse washing of filters was reduced by an 

average of 25% compared to stream 2. This action also reduced the amount of water used for 

backwashing the filters and consequently reduced the number of working hours of the electrical and 

mechanical equipment of the water treatment plant. 
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 چکیده

  حوض 10که دارای  ؛های آب خاور میانه است خانه یکی از بزرگترین تصفیه ،متر مکعب در ثانیه 5/12خانه آب اصفهان با ظرفیت نهایی  تصفیه

در ساعت  مربع مکعب بر متر متر 05/2تا  14/2متر مکعب و بار سطحی  1152حجم هر کدام که  ساعت 55/2تا  11/1نشینی با زمان ماند  ته

در مقیاس  ای های لوله نشین کننده ته نشینی اکسیلاتور مجهز به های ته هدف بررسی میدانی کارائی استفاده ترکیبی از حوض. این تحقیق با هستند

اتلاف زمان شستشوی معکوس و یابی به کارائی بیشتر در افزایش کیفیت آب خروجی و مدیریت کاهش هدررفت آب،  کامل و میدانی با هدف دست

از  1نشینی اکسیلاتور مربوط به دو زلال ساز استریم  های ته خانه انجام گردید. در این مطالعه، حوض کاهش تعمیرات و نگهداری تجهیزات تصفیه

متر با  میلی 00تا  50قطر هیدرولیکیگوشه با  پروپیلن با درجه خوراکی و شکل شش ای از جنس پلی های لوله نشین کننده خانه، به ته فاز اول تصفیه

ای در مدار  های لوله نشین کننده بدون استفاده از  همزمان از ته 2متر نصب گردیدند. استریم  سانتی 10درجه نسبت به سطح و طول  60زاویه 

شستشوی معکوس و میزان هدررفت آب و های  ها و پمپ ها، تعداد دفعات در مدار قرارگرفتن هواده شستشوی معکوس صافی برداری بود. تعداد بهره

با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد دفعات شستشوی معکوس فیلترها  2و  1زمان مورد نیاز هر شستشو در دو استریم 

ی معکوس فیلترها و همچنین کاهش یافت. این عمل همچنین  باعث کاهش مقدار آب مصرفی شستشو 25% طور میانگین ، به2نسبت به استریم 

 خانه آب گردید.  کاهش در تعداد ساعت کاری تجهیزات الکتریکی و مکانیکی تصفیه

 هدررفت آب، شستشوی معکوس ،ای های لوله نشین کننده ته ،مکانیکال  تجهیزات الکترو ،اتلاف زمان: های کلیدی واژه 
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 مقدمه  -5

خانه فراتر می رود، مدیران  منظم از آستانه طراحی واحدهای تصفیهطور  هنگامی که میزان آلودگی آب خام ورودی به

خانه  بایستی منابع آبی جدیدی را جایگزین و  منظور جلوگیری از کاهش کیفیت آب خروجی از تصفیه های آب، به خانه تصفیه

عمولا باعث تولید لجن (. فرآیندهای تصفیه آب مPrice & Heberling, 2018) تجهیزات جدیدی نصب و استفاده نمایند یا

(. Kim et al., 2010) شوند های شنی می شستشوی معکوس صافی و 5نشینی های  ته حوض نشینی در در فرایندهای ته

علیرغم اینکه حجم و خصوصیات آب شستشوی معکوس ارتباط تنگاتنگی با فرآیند تصفیه آب دارد، تأسیسات تصفیه مورد 

حال، طی  بااین (.Cornwell, 1999) اوت با فرآیند تصفیه آب در نظر گرفته می شودنیاز به نوعی به عنوان موضوعی متف

های اخیر، تصفیه آب شستشوی معکوس به تدریج به عنوان بخش مهمی از فرآیند تصفیه آب مورد نظر قرار گرفته  سال

(. در Kim et al., 2010) وارد می نمایدخانه آب  های بسیار سنگینی را به تصفیه زیرا با توجه به حجم بالای آن، هزینه ؛است

سازی برای بازگشت آب شستشوی معکوس و ترکیب آن با  های آب دارای حوض متعادل خانه برخی از کشورها، اکثر تصفیه

ای، بر اساس یک برنامه از پیش  های ماسه (. برای جلوگیری از رسوب زیستی صافیCho et al., 2001) آب خام هستند

 متر( بیشتر شود، عملیات شستشوی معکوس باید انجام شود 3تا  8/5زمانی که افت فشار عملیاتی موجود )تعریف شده یا 

(NOM)یعیطب یزنده، مواد آل های یسمارگان یدی،کلوئ های یندهآلا یمعکوس حاو یآب شستشو
فلزات )خصوصاً آهن و  ،2

شده توسط  یدمعکوس به آب تول یدر شستشو یحجم آب مصرف نسبت. (Bukhary et al., 2019است )( ینیومآلوم

برسد،  % 1 اگر به بیش ازخوب و  یاربسکاهش پیدا نماید، % 2به نسبت اگر این % است. 3 یرنرمال ز یطتحت شرا ها صافی

 یافتآب باز یفیتکه در رابطه با ک هایی ی(. نگرانReißmann et al., 2005)دهد  یرا نشان م ها صافی یفضع یاعملکرد بد 

هستند  یکروارگانیسمو م ییگندزدا یمحصولات جانب یساز برا یشبه عنوان پ یعیطب یشده وجود دارد شامل وجود مواد آل

(Baruth & Edward, 2005) ی نیرزمیزی و منابع آب سطح تخلیه به یبرا ای یاریآب یمعکوس عمدتاً برا یشستشو؛ لذا آب

تواند  یم رایز ؛است هیو قابل توج یآب منطق هیتصف ستمیس یچرخش مجدد آن در ابتدا ن،یبنابرا مورد استفاده قرار می گیرد.

ها در طول  یک  صافی بستر معمولاً. (Wolska & Urbańska-Kozłowska, 2023) شود یآب مصرف نهیهز کاهشمنجر به 

نگه  یلذا برا ؛خواهند شد ها یکروارگانیسمو م یو باکتر کلوئیدیذرات معلق و  ی،با مواد آل یدچارگرفتگ برداری، دوره بهره

های  ترین سیستم فیلتراسیون یکی از قدیمی. معکوس انجام گردد یشستشو یلازم است هر از گاه آنهاداشتن عملکرد مناسب 

تصفیه آب بوده که در حقیقت یک سیستم تصفیه طبیعی آب به شمار می رود در طی عمل فیلتراسیون آب از بین خلل و 

مثل شن آنتراسیت، کربن فعال و ...( ذرات معلق آن به دام افتاده و عمل تصفیه بر روی آن انجام  ای ه)بستر دان ستر فیلترفرج ب

لازم برای عبور آب از بین بستر فیلتر و نوع و ساختمان  تفاوت بین این دو گروه مربوط به فشار (.AWWA, 1999) شود می

دلیل بالا بودن هزینه  شوند. به های سربسته و تحت فشار ساخته می صورت سیستم های تحت فشار به صافی .شود فیلتر می

. اما هستندهای کوچک  خانه برداری، فیلترهای تحت فشار در مقیاس خیلی بزرگ، محدود به تصفیه گذاری و بهره سرمایه

درحال حاضر (. Walsh et al., 2008) شوند های کوچک و بزرگ استفاده می خانه های ثقلی برای هر دو نوع تصفیه سیستم

                                                            
1 Clarifiers 
2 Natural Organic Materials  
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ای های لولهکنندهنشینته

سریع

هایی که از  خانه در تصفیهدر حال انجام است. چرخانی آب شستشوی معکوس  مطالعات متعددی در خصوص تصفیه و باز

 یرا با چگال ظیدهد و لجن غل یم شیخانه آب افزا را در تصفیه افتینسبت باز ،کنند یاستفاده م ییغشا ونیلتراسیف یندهایفرآ

فیلترها را بر اساس نیروهای فیلترکننده به دو دسته فیلترهای ثقلی و معمولا . (Denver, 1996)دنکن یم هیثابت تر تخل

و اندازه  نهیکاهش هز یبرا یخاص یها شرفتیها و پ کیتکن .(Kim et al., 2010کنند ) میبندی  فیلترهای تحت فشار تقسیم

با  نشینی ته دیجد شرفتهیپ کیتکن کیاست.  افتهیتوسعه خانه آب  های تصفیه و فشار بار کمتر به صافی نشینی ته یواحدها

 .(BRENTWOOD, 2011) دهدینشینی را کاهش م سرعت بالا است که با کاهش فاصله ذرات لخته، زمان ته

و  بیاستفاده باعث ترک گریکدیمشخص و مرتبط با  بیشزاویه متعدد با  یا لوله یها از کانالای سریع  لوله یها کننده نینش ته

ها را بر روی  کننده نشین نمای این نوع ته (،5)شکل  .( ,.2017Gurjar et al) دنشو یمؤثر منشینی  تهسطح  شیافزا

و از دو فاز مجزا  استمتر مکعب در ثانیه  1/52اصفهان  آبخانه  ظرفیت تصفیهدهد.  خانه نشان می کلاریفایرهای تصفیه

متر مکعب در  1/1با ظرفیت نیز فاز دوم  .برداری رسید به بهره 5318متر مکعب در سال  1تشکیل شده که فاز اول با ظرفیت 

دهد. پس از  خانه را نشان می نمای کلی تصفیه(، 2) برداری قرار گرفت. شکل به ظرفیت نهائی رسید و مورد بهره 5381سال 

خانه آب قرار دارد، عملیات آشغالگیری توسط دستگاه آشغالگیر  کیلومتری تصفیه 8آسمان که در فاصله  ورود آب از سد چم

خانه انجام شده و اجسام شناور شاخ و برگ درختان و سایر مواد معلق از  سیسات تصفیهأاتوماتیک در ابتدای ورود آب به ت

 و به آب اضافه (PAC)منعقدکننده پلی آلومینیم کلراید   کننده آب ماده تقسیم؛ سپس در واحدهای آب خام خارج می شود

د شون نشینی می های ته طور کامل مخلوط و وارد حوض هشده و توسط میکسرهای موجود بزنی اولیه  ازن

(BRENTWOOD, 2011تعداد حوض .) 1512ساعت، حجم هر کدام  11/2تا  15/5عدد با زمان ماند  51نشینی  های ته 

های فاز اول  در ساعت است. بعد از خروج آب از صافی مربع متر مکعب بر متر 81/2تا  51/2سطحی متر مکعب و بار 

ها و در نهایت کلرزنی شده و وارد مخزن آب خروجی و به شبکه آبرسانی  زنی نهایی صورت و سپس آب وارد صافی ازن

 . نشان داده شده است (5)خانه نیز در جدول  های تصفیه شود. مشخصات صافی اصفهان بزرگ وارد می

 

 ای بر روی کلاریفایر های لوله کننده نشین محل نصب ته .5 شکل

 

 

Fig 1. Location of installation of pipe settlers on clarifiers 
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 آب اصفهان خانه تصفیهنمای واحدهای  .2 شکل

 
Fig 2. Views of water treatment plant units in Isfahan 

 

آب اصفهان  خانه های شنی فاز اول تصفیه . مشخصات صافی5جدول  

Table 1. Specifications of sand filters in the first phase of Isfahan water treatment plant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها مواد و روش -2

خانه در ایران  خانه اصفهان که یکی از بزرگترین تصفیه تصفیه 5صورت تجربی و در مقیاس کامل بر روی فاز  این مطالعه به

های  خانه به دسته تصفیه 5متر مکعب بر ثانیه( از فاز  1/2)هر کدام  5ای استریم  دایرهکننده  است، انجام شده است. دو زلال

 آورده شده است. 2آکسیلاتورهای مورد مطالعه در جدول  -ای مجهز شدند. مشخصات کلاریفایر های لوله کننده نشین ته

 

 

 

 مقیاس اندازه پارامتر مقیاس اندازه پارامتر

 متر سانتي 06 ضخامت لایه كوارتز عدد 84 تعداد

 متر میلي 0/6ـ  2/1 بندي كوارتز دانه مكعب در ساعت متر 026ـ  066 ظرفیت

 متر سانتي 96 ضخامت لایه آنتراسیت مربع متر 9902 سطح كل

 متر میلي 8/1ـ  9/2 بندي آنتراسیت دانه متر بر ساعت 14/0ـ  07/0 سرعت آب

 متر سانتي 9/0 ضخامت لایه گارنت متر مربع 08/10×  0 ابعاد

 متر میلي 2/6ـ 0/6 بندي گارنت دانه مربع متر 9/110 سطح
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 خانه اصفهان آکسیلاتورهای تصفیه -های کلاریفایر . ویژگی2جدول 

Table 2. Characteristics of clarifiers and accelerators in Isfahan water treatment plant 

 

 

 

 

 

 
 

 
3: Surface Overload Rate 

 

شیر های هر فاز از طریق یک  استریم آب شستشو مربوط بهابتدا کلکتورهای خروجی ها، در  برداری ایمن از صافی برای بهره

 ی ازیکآب شستشو  های سرویس بودن پمپدر صورت خارج از گردیدند؛ به نحوی که ای به یکدیگر متصل  پروانه

ها یک  بر روی حلزونی این پمپ گرید.پذیر  های استریم مجاور امکان با پمپ شستشوی معکوسقابلیت انجام ها،  استریم

ها بالاتر از حلزونی  فشارسنج و یک شیر هواگیری نصب شده است. از آنجایی که کانال انتقال آب تصفیه شده از صافی

ها از طریق باز کردن شیر تخلیه هوای نصب شده بر روی حلزونی این  هواگیری این پمپ ،قرار داردشستشو  آبهای  پمپ

نظر ارتفاع از صورت روزانه باید به  ،رهائبلوکار بودن  گردید. برای اطمینان از آماده به انجام میها به طور خود به خودی  پمپ

های  داری، آچارکشی اتصالات مکانیکی و الکتریکی و چک کردن تسمهظرفیت، گرید روغن، برنامه تعمیر و نگه ،روغن

 ( نشان داده شده است.3مراحل انجام شستشوی معکوس در جدول ). شدند سنجی کنترل می انتفال قدرت و ارتعاش

 
 آب اصفهان  خانه انجام شستشوی معکوس در تصفیه . مراحل3جدول 

Table 3. Steps of backwashing process in Isfahan water treatment plant 

 اقدام مراحل
 انرژی مصرفی

 )کیلووات ساعت(

زمان 

 )دقیقه(

 مرحله اول

 2 211 روشن کردن بلوئر

 2 57 روشن کردن پمپ اول

 1 57 روشن کردن پمپ دوم

 مرحله دوم

 1 57 روشن کردن پمپ اول 

 1 57 روشن کردن پمپ دوم 

 1 57 روشن کردن پمپ دوم 

 مرحله سوم

 1 57 روشن کردن پمپ اول 

 1 57 روشن کردن پمپ دوم 

 1 57 روشن کردن پمپ دوم 

 واحد اندازه نوع ویژگي

 متر مربع 1047 سطح

 متر مكعب 0102 حجم

 منر مكعب بر متر مربع در ساعت 49/2-8/2 7بار سطحي

 ساعت 2/1-09/01 زمان ماند

 متر 89/9 متوسط ارتفاع

 متر 09/8 ارتفاع جانبي

 متر 19/0 ارتفاع مركز

 متر 84 قطر اسمي
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خانه و مقایسه پارامترهای هدررفت آب،  ای در استریم اول از فاز اول تصفیه های لوله کننده نشین با توجه به استفاده از نصب ته

خانه آب  معکوس و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد استفاده در دو استریم فاز اول تصفیهتعداد عملیات شستشوی 

 اند. اصفهان با یکدیگر مقایسه شده

 نتایج -3

 هر بار شستشوی معکوس متر مکعب در ثانیه، مقدار پساب تولیدی ناشی از 1/52صافی و دبی  18با در نظر گرفتن تعداد 

 مترمکعب محاسبه گردید.  12/131حجم آب مصرفی برای شستشوی هر بار یک صافی 

 ها )متر مربع( با توجه به ابعاد آن: مساحت صافی

(5) 18/551= 11/51×1      

 ها )متر مکعب( برابر است با: . حجم صافیاست متر 8/5که  زارتفاع آب بر روی سطح صافی از سرریبا توجه به 

(2) 1/211= 18/551×8/5      

 بار صافی پر و خالی می شود بنابراین: برای هر شستشوی معکوس سه

(3) 12/131= 3×1/211      

 :صافی 18مقدار کل آب تصفیه شده مصرفی برای حداقل یک شستشوی معکوس در شبانه روز برای مجموع 

(1) 1/3121= 18×12/131     

 برای شستشوی یک فیلتر در طول یکسال )متر مکعب(:    میزان هدررفت آب مصرفی

(1) 55111251= 311×1/3121     

 

بار در روز شستشوی معکوس گردد. همانطور که در جدول  این عدد با این فرض است که هر صافی در طول سال تنها یک

بعد از کلاریفایر مجهز به های  ( نشان داده شده است، مقدار آب هدر رفته و تعداد شستشوی معکوس در صافی1)

میزان  ( باهم مقایسه گردیدند.S2ای ) لوله های کننده نینش بدون تههای بعد از کلاریفایر  ( و صافیS1ای ) لوله های کننده نینش هت

  ماه محاسبه گردیده است. متر مکعب در شش 221581و  511182ترتیب  هدررفت آب به

پمپ و  بار  8 کیلو وات ساعتی و جمعاً 11صافی در طول عملیات از سه پمپ به ازای هر شستشوی معکوس برای یک 

، تعداد موارد استفاده از پمپ و بلوئر در طول (1)بار برای هر شستشو درگیر بوده است. جدول  381 جمعاً صافی 18برای 

عملیات از یک بلوئر  ازای هر شستشوی معکوس برای یک صافی در طول دهد. همچنین به شستشوی معکوس را نشان می

( میزان هدررفت آب و شکل 3شکل ) برای هر شستشو مورد استفاده قرار گرفته است. بار 18 کیلووات ساعتی وجمعاً 211

 دهد. نشان می S2و  S1شستشوی معکوس در دو فیلتر  ( تعداد1)
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 تعداد دفعات شستشوی صافی ها در یک سال تعداد دفعات شستشوی صافی ها در شش ماه

 ها  . حداقل، میانگین و حداکثر هدررفت آب و تعداد موارد شستشوی معکوس صافی1جدول 

Table 4. Minimum, mean, and maximum water loss and the number of backwashing cases for filters 

 صافی شنی
 هدررفت آب

 )متر مکعب(

 شستشوی معکوس

 ماه( )تعداد در شش

 شستشوی معکوس

 روز( )تعداد در

 متوسط حداکثر متوسط حداقل حداکثر متوسط حداقل 

S1 531151 511182 511131 251 211 351 12/5 

S2 213511 221581 231515 323 311 311 88/5 

نهایی  راندمان

 ای های لوله کننده نشین ته
1/21 1/21 1/21 

 

 S2و  S1ی ها صافیمقایسه میزان حداقل و متوسط و حداکثر هدررفت در عملیات شستوی معکوس در . 3شکل 

 
Fig 3. Comparison of minimum, average, and maximum effluent loss in backwashing operation 

for S1 and S2 filters 

 

 S2و  S1ی ها صافیشستشوی معکوس  تعداد .1شکل 

 

Fig 4. Number of backwashing cycles for S1 and S2 filters 
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 . تعداد موارد استفاده از پمپ و بلوئر در طول شستشوی معکوس1جدول 

Table 5. Number of pump and blower utilizations during backwashing process 

 

 

 

 

 

 

ساعت  811دقیقه است. با توجه به  25طبق برنامه نظیم شده و اتوماسیون انجام شده زمان شستشوی معکوس هر صافی 

روز است. با توجه به اینکه هر شیفت کاری در ساعت بر  31هدررفت زمان شستشوی معکوس در طول سال برابر 

مشغول  گونه توقفی بایستی صرفاً بدون هیچ  خانه برداران تصفیه شیفت کاری یک نفر از بهره 11 ،ساعت است 52  خانه تصفیه

 پذیر هم نیست. امکان عملیات شستشوی معکوس باشد که عملاً

 بحث -4

 دار بیو ش کیعناصر محصورکننده نزد یداراجامدات از جریان آب هستند که  یها جداکننده ای، لوله یها کننده نینش ته

(. BRENTWOOD, 2011کنند ) میرا فراهم  یتوجه  قابل ینینش ته شیامکان افزا یبا مخازن عمود سهیهستند که در مقا

کابرد تیوب ستلرها  ها یحداکثر ناخالصها و  راندمان صافی شیافزا یبرا ه است کهمختلف نشان دادهای  لیو تحل هیتجز

 یکه بر مصرف انرژ ییرهایو متغ یدر مورد مصرف انرژ یمحدود یها داده(.  ,.2017Gurjar et alکننده است ) بسیار کمک

موجود  یها داده بیبا ترکمقطعی مطالعه  نیا .(Tam et al., 2007در دسترس است ) ،گذارند یم ریتأثتصفیه آب  ساتیتأس

بر   خانه آب اصفهان با هدف تأثیر استفاده از تیوب ستلرها در کلاریفایرهای تصفیه  خانه تجربیات کسب شده در تصفیهو 

و همچنین انرژی مصرفی جهت عملیات شستشوی معکوس  آنهاهای شنی و تعداد موارد شستشوی معکوس  عملکرد صافی

متر  31211شود حدود  پر و خالی میبار صافی  در شبانه روز که سه ها واش صافی ها انجام گردید. برای هر عملیات بک صافی

. با میلیون متر مکعب است 55ها حدود  گیرد. این حجم آب مصرفی برای یکسال صافی مکعب آب مورد استفاده قرار می

ب در سال متر مکع 2111111متر مکعب آب در شبانه روز و  1211درصدی کاهش هدررفت آب،  21راندمان یابی به  دست

بار کاهش  181به  131ها در سال از  از هدررفت آب جلوگیری به عمل آمد. متوسط تعداد دفعات شستشوی معکوس صافی

به  15111و تعداد موارد استفاده از بلوئر در سال از  213121به  111811تعداد موارد استفاده از پمپ در سال از  پیدا کرد.

 گرفته است. انجام ماندزمان  و نهیکاهش هز یبرا ینینش در مخزن ته زیادی راتییتغز در دنیا نی کاهش پیدا کرد. 31328

Lekhak et al. (2021)  دریافتند که  "ای کننده لوله نینش حذف جامدات معلق در ته سمیمکان سهیمقا"ای با عنوان  در مطالعه

ب مطابق یک مدل ریاضی باعث کاهش کدورت آب و رودی نشینی آ ای سریع در مخازن ته های لوله کننده نشین استفاده از ته

 یو آب در هنگام شستشو یدر انرژ ییجو صرفه"ای که با عنوان  در مطالعه Zielina et al. (2021) .گردد به فیلترها می

 باًی، تقرانجام دادند اروپا یآب با اندازه متوسط واقع در قسمت شمال  خانه تصفیه کی در "عیصافی سر یها معکوس کارخانه

نوع صافی 

 شنی

 متوسط تعداد شستشوی

 معکوس در سال 

تعداد موارد 

از  استفاده

 پمپ در سال

تعداد موارد 

استفاده از بلوئر 

 در سال 

S1 181 213121 31328 

S2 131 111811 15111 
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 ای کربنی گرانول یا دانه یها صافی نیو همچن عیسر یها معکوس صافی یشستشو یدر آب را در سال برا جویی صرفه 51٪

(GAC)
روش با استفاده  نیشده در ا ییجو صرفهآب  زانیم دست آوردند. بهاستفاده از کنترل شدت شستشو نشان  قیاز طر 3

 Bukhary et .متر مکعب بوده است 1155تا  1111از  GACمترمکعب در سال و بسته به نوع  831351 عیسر یها از صافی

al. (2020)  کل ، "یدنیآب آشام هیتصف اتیعمل یبرا یمصرف انرژ یابیارز ،یطراح یها جنبه"ای با عنوان  مطالعهدر

ساعت در روز برآورد شد، در حالی  مگاوات 3/11توزیع آب  یها از جمله پمپ آب  خانه تصفیه یبرا یاتیعمل یمصرف انرژ

 آنهاساعت در روز بود. نتایج مطالعه  کیلووات 2115به استثنای پمپ های توزیع آب  آب  خانه تصفیهکه مصرف انرژی برای 

( 13/5سازی ) ( و لخته11/5( فرآیندهای انعقاد )518های توزیع آب ) کننده انرژی  بعد از پمپ مصرف نشان داد که بزرگترین

در  یانرژ یور سنجش بهره اریمع"ای با عنوان  طی مطالعه Guzmáne Senant-Molinos & )2018(.ساعت بودند کیلووات

 یتیریو مد یساختار یرهایاز متغ یبرخنشان دادند که  "بالقوه یها ییجو صرفه یساز یکم ی،دنیآب آشام یها خانه تصفیه

اندازه  لیو تحل هیمورد تجز آب یها خانه تصفیهنشان داد که اکثر  جی. نتارندیگ یقرار م یمورد بررس یانرژ ییموثر بر کارا

طور  به  خانه تصفیهداشته باشند. مشخص شد که سن  یادیبهبود ز یدر انرژ ییجو توانند از نظر صرفه یاما م ؛دارند یمناسب

 های عملکرد ماژول ای با عنوان بررسیدر مطالعه  et al.  Gurjar)2017( .گذارد یم ریتأث آنها یانرژ مصرفبر  یقابل توجه

دقیقه کاهش  51-51نشینی را  آب در حوض تهماند زمان ای  های لوله کننده نشین ای دریافتند که استفاده از ته لوله کننده نینش ته

حوض مجهز متوسط راندمان حذف کدورت در همچنین است.  نشینی معمولی بسیار کمتر دهد که در مقایسه با مخزن ته می

نتایج مطالعات بالا نشان  .است بیشتر درصد 81تا  11معمولی  ینینش با واحد ته سهیدر مقا ای های لوله کننده نشین به ته

های آب، باعث کاهش  خانه نشینی تصفیه ها در حوض ته کننده نشین ای و سایر ته های لوله کننده نشین دهند که استفاده از ته می

گردد و به تبع آن آب ورودی به فیلترها  می  خانه ه تصفیهکدورت، مواد معلق و سایر عوامل آلاینده در آب خام ورودی ب

دارای کدورت و مواد جامد معلق کمتری است. این عمل باعث کاهش تعداد دفعات شستشوی معکوس و نهایتا کاهش در 

 خوانی دارد. با نتایج مطالعه حاضر هم اآنهگردد که نتایج  کلیه اقدامات وابسته به شستشوی معکوس فیلترها می

 

 گیری نتیجه  -7

نشینی است.  های ته های آب، استفاده از حوض خانه برداری از تصفیه ترین فرآیندهای مهم در طراحی و بهره یکی از مهم

دار لاملا است.  ای و یا صفحات شیب های لوله کننده نشین ها پولساتورها، اکسیلاتورها و استفاده از ته ترین این حوض متداول

سیلاتورها بوده که با توجه به هدف طرح استفاده همزمان و ترکیبی از کننده از نوع اک نشین های ته طراحی اولیه حوض

کار گرفته  کننده اکسیلاتور به نشین ای و مقایسه پارامترهای مورد نظر با ته ی اکسیلاتور و سریع لوله کننده نشین های ته حوض

و   خانه ای در استریم اول از فاز اول تصفیه های لوله کننده نشین شده در  طراحی اولیه است. در این مطالعه، استفاده از ته

مقایسه پارامترهای هدررفت آب، اتلاف زمان مورد نیاز و  تعداد عملیات شستشوی معکوس و کاهش در سرویس قرارگرفتن 

یج این آب اصفهان با یکدیگر مقایسه شدند. نتا  خانه تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد استفاده در دو استریم فاز اول تصفیه

آب   خانه نشینی اکسیلاتور تصفیه ای در حوض ته های لوله کننده نشین مطالعه نشان داد که استفاده همزمان و ترکیبی از ته

                                                            
3 Granola Activated Carbon  
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باعث کاهش تعداد دفعات  هها و در نتیج ها و در نتیجه افزایش کیفیت آب ورودی به صافی اصفهان، باعث کاهش آلاینده

و نهایتا کاهش در کلیه مراحل فنی مهندسی و کیفی وابسته به شستشوی درصد  21به میزان حدود شستشوی معکوس 

برداری ترکیبی و همزمان  از دو مدول  دست آمده طراحی ، اجرا و بهره ها گردیده است. با توجه به نتایج به معکوس صافی

برداران و سایر  مشاور، آب و فاضلاب، بهرههای مهندسین  به کلیه شرکتای(  های با نرخ بالا )لوله کننده نشین اکسیلاتور و ته

 گردد. صنایع مرتبط پیشنهاد می

 تضاد منافع نویسندگان  -1
 

 .ندندار مقاله این انتشار یا و نویسندگیند که هیچ تضاد منافعی در رابطه با دار می نویسندگان این مقاله اعلام
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